

На водопровідних мережах було ліквідовано пориви на :
· вул. Зінченка, 5;
· вул. Житомирська, 108;
· вул. І. Ступака, 6;
· вул. Соборна, 76;
· вул. К. Ольги, 56-58;
· вул. Набережна, 154 – 2 шт;
· Водозабір (НС І під.) Свердловина 7.

[bookmark: _GoBack]Це дало змогу зменшити витоки води та забезпечити безперебійне водопостачання для населення.

На каналізаційних мережах було проведено прочищення засмічень за 11 адресами. Це дало змогу запобігти аварійних витоків на поверхню. 

На каналізаційних очисних спорудах було проведені наступні роботи, що дало змогу покращити очистку  каналізаційних стоків: 
1.	Ремонт пояса жирозбірника первинного відстійника № 1
На каналізаційних насосних станціях було проведені наступні роботи, що дало змогу запобігти затопленню каналізаційними  стоками приймальних резервуарів:

1.	Очищення робочого колеса насоса № 1,2 на КНС № 4;
2.	Ремонт дренажної системи насоса № 3 КНС № 4;
3.	Встановлення опалубки та заливання фундаменту під будівлю генератора ГНС;
4.	Ремонт дренажного насоса КНС № 7;
5.	Ремонт системи електроживлення електродвигуна насоса № 1 ГНС;
6.	Виготовлення воріт на котельню КНС № 7.
